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o a PLANTA SEGUNDA

SENALIZACION DE LOS MEDIOS DE EVACUACION

SALIDA

SENAL DE SALIDA DE RECINTO, PLANTA O EDIFICIO

SENAL INDICATIVA DE DIRECCION DE RECORRIDO

=

INSTALACIONES DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS

EXTINTOR ( 21A-113B)

= Central analogica de incendios modelo IQ8C/FlexEs de Esser.

[e] Pulsador analogico modelo 804973 de Esser.

— | Sirena dptico-acUstica analogica modelo 807224RR de Esser.

M2 C. SECTOR DE INCENDIO USO SANITARIO EDIFICIO TOTAL.-1.454,00 M2

M2 C. SECTOR DE INCENDIO USO SANITARIO EN ESTA PLANTA.- 306,85 M2

TIPOS DE PUERTAS

OCUPACION DE ESTA PLANTA.- 42 personas ( por simultaneidad se
considera que si las salas estdn ocupadas en el distribuidor no hay
personas)

USO SANITARIO ASIMILABLE A ADMINISTRATIVO

planta o zona de oficinas 1 persona/10m?2

sala de descanso 1 persona/5 m2

vestibulos generales y z. de uso puUblico y salas de espera 1 persona/2m?2
aseos de planta 1 persona/3m2

OCUPACION TOTAL DEL EDIFICIO.- 215 personas

C— ORIGEN DE EVACUACION
SE(n%) SALIDA DE EDIFICIO
J736m SENTIDO Y DISTANCIA DE EVACUACION MAS CERCANA A SALIDA DE PLANTA

(n°) OCUPACION ASIGNADA AL RECINTO

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
"SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO

LOS ARQUITECTOS,

Fdo.:  LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

PLANO DE: ESCALA:

PROTECCION CONTRA INCENDIOS PLANTA SEGUNDA 1:50

PROMOTOR: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:
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Modifica a: De fecha:
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LEYENDA DE ALBANILERIA

trasdosado formado por lana mineral 70 mm. 0,034
w/m2k con sujecion mecanica a fachada existente +
frasdosado PYL perfil galvanizado de 48 mm. con
sujeccion a fachada existente en varios puntos para
eliminar el pandeo, con lana de roca €:50 mm. 0,034
w/m2k con barrera de vapor + doble placa de yeso fipo
diamante de alta dureza e:15 mm. ( 150 m2)

tabique de PYL formado por doble placa PYL e:15 mm.
fipo diamante de alta dureza + perfil galvanizado de 70
mm. con lana de roca e:70 mm. + doble placa de yeso
laminado PYL e:15 mm. tfipo diamante de alta dureza
espesor total del tabique= 130 mm. Ra= 57 dBA ( 182 m2)

frasdosado con Idmina tipo insoflex encolada a
paramento existente de cierre de ascensor +perfil
galvanizado de 48 mm. con lana de roca €:50 mm. 0,034
w/m2k + doble placa de yeso tipo diamante de alta
dureza e:15 mm. Ra=65 dbA ( 2,00 m2)

ladrillo macizo enfoscado por la cara interior +
frasdosado formado por lana mineral 70 mm. 0,034
w/m2k con sujecion mecanica a fabrica de ladrillo
macizo + trasdosado PYL perfil galvanizado de 48 mm.
con sujeccién a fachada existente en varios puntos para
eliminar el pandeo, con lana de roca e:50 mm. 0,034
w/m2k con barrera de vapor + doble placa de yeso fipo
diamante de alta dureza e:15 mm. { 32 m2)

mampara tipo line de dynamobel o similar con perfileria
en color negro mate, con doble vidrio 6+6 y puerta de
iguales caracteristicas, Rw=46 dbA, puerta de 34 dB,
mds tabique fénico superior entre mampara y foriado
formado por tabique de PYL formado por doble placa
PYL e:15 mm. tipo diamante de alta dureza + perfil
galvanizado de 70 mm. con lana de roca e:70 mm. +
doble placa de yeso laminado PYL e:15 mm. tipo
diamante de alta dureza espesor total del tabique
fénico= 130 mm. Ra= 55 dBA (24,50 m2)

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
"SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO

LOS ARQUITECTOS,

sala de formacion
Su=58.00 m2

Fdo.:  LUIS DE MIGUEL NAJARRO do..  JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

o a PLANTA BAJA

- 0,20

PLANO DE:

ALBANILERIA PLANTA BAJA

ESCALA:

1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha:

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:

ALB-O1

MAYO 2025

Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com
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LEYENDA DE ALBANILERIA

frasdosado formado por lana mineral 70 mm. 0,034
w/m2k con sujecidon mecanica a fachada existente +
frasdosado PYL perfil galvanizado de 48 mm. con
sujeccidn a fachada existente en varios puntos para
eliminar el pandeo, con lana de roca €:50 mm. 0,034
w/m2k con barrera de vapor + doble placa de yeso tipo
diamante de alta dureza e:15 mm. ( 140 m2)

tabique de PYL formado por doble placa PYL e:15 mm.

W fipo diamante de alta dureza + perfil galvanizado de 70
/ /// mm. con lana de roca e:70 mm. + doble placa de yeso
///¢ laminado PYL e:15 mm. tipo diamante de alta dureza

espesor total del tabique= 130 mm. Ra= 57 dBA ( 100 m2)

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
"SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO

[ ]

LOS ARQUITECTOS,

Fdo.:  LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

o a PLANTA TERCERA

PLANO DE:

ALBANILERIA PLANTA TERCERA

ESCALA:

1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha:

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°;

ALB-0O4

MAYO 2025

Ortega y Gasset n°® 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com
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E / \ ) LEYENDA DE FALSOS TECHOS
1
ventilador con
\ recuperador de calor
] J L G suspendido del techo
TN i T 7 171,80 M2
! VIN 240 e SO0 ahra cesat oo temminadis
) [ ) i 240 cm.
b l l cuarto de limpieza _
1 1 Su=28.80 m2
“ l [[] ACABADOS SUELOS
L . . L 3 3 VIN 240 1. PORCELANICO 30X30 C3. 21,60 m2
vestuarios 1 vestuarios 2 2. LIMPIEZA Y PULIDO DE SUELO EXISTENTE DE TERRAZO INCLUSO EN ESCALERA. 22,10 M2
R Su=10.80 m2 Su=10.80 m2 3. SUELO EXISTENTE
/\  ACABADOS PAREDES
] SLLH: /© :t]-'_p ? 1. ALICATADO PIEZA 20X20 PRECORTE 10X10 EN COLOR A ELEGIR POR LA DF. (135,00 M2)
2 — ) . . iy .
VlN 240 VlN 240 pOSO -l VlN o // pOSO 2 El resto de paredes se mantendrd el acabado existente pintando las superficies acabadas con pintura.
Su=2.30 m2 \ VIN 240  Su=2.30 m?2
L aseo o aseo 4
almacén 3 VIN2s0| |7 ) Su=3.60 m2 SU=3.60 m2 VIN 240
SU=7.20 m2 '/u A
N 2
- E al el ol - -
M —
VIN 240
VIN 240
, 3
nucleo comunicaciones vestibulo paso 4
= 8 Su=14.70 m2 VIN 240 Su=6.10 m2
Su=22.10 m2
‘r\*\*\’ */1‘ 1 [l
L] S— [ ] N O [ ] [ ]
paso 3
3 Su=4.20 M2 3
VlN 240 V|N 240
VIN 240
H Vo
sala de mdaqguinas Y almacén 1 almacén 2
Su=15.40 m2 Su=13.30 m2 Su=22.30 m2
. P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
VIN VIN 240 "SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
0 EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"
anfiguo depdsito de gasoleo 3 / -
5 o Su=11.50 m?2 \ CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONIO
°2c LOS ARQUITECTOS,
o .Q
£ &
O O 3
O o0
O C
9 Fdo.: LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.: JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
D D g) D D D D PLANO DE: ESCALA:
g FALSOS TECHOS Y ACABADOS PLANTA SOTANO 1:50
5
y W N PLANTA SOTANO PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:
SERVICIO RIOJANO DE SALUD FT-O1
MAYO 2025
Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




7 4 \J bancos fipo ubidermis bésico 1 unidad de longitud 150
X

5
/ P % ‘ cmy 4 unidades de 60 cm. en colores azul, amarillo y
7 naranja
74
i L |
patio instalaciones / ) 2
Su=50.60 m2 i 4 ‘
. 7
5 |
> 61|l |
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a —7 ) ] \
patio esparcimiento \ / K
SuU=148.40 m2 \

‘ LEYENDA DE FALSOS TECHOS

© O = e — O g ) i 6,50 M2
1 falso techo continuo de placa para exterior
1 PeX 300 de cemento altamente hidrofuga fipo
aguapanel e:15 mm.acabado con pintura
//*\ pldstica lisa color a elegir por la DF altura de
8250 255 LrTasd 750888 S 300 cm. desde suelo terminado
// = ///// \\\ Lo Pl 4055 \t{\ 550 \\\
3 8 228208 29 £Ho5202%s b 8255 o} 6,10 M2
NN / o\ 029 /¥\’ N / o 7 falso techo continuo de placa de yeso
IS // \\y ¢ \ RS ’,/ \\x\\/j// PYL 300 laminado e:15 mm. acabado con pintura
{ \ | ) { ] pldstica lisa color a elegir por la DF altura de
I | /| \ / \ :
— o0 Go50a¢ 024 /\ { / 95R4: oo 300 cm. desde suelo terminado.
ece c2eoe SRt R — e et
| | | { 500 fs) Polo06%} £ 8000 ) o )
\ | ‘ ) / X ,> s 20| ‘ ‘ (\ / e %5 (R } falso techo continuo de placa de yeso 75,00 M2
(i | | g v e $4 N 4 - ’
3 Ureooo ‘\’,:’L// \J// \\\\// — 1dgogoy /) \\% \\\:j//// laminado e:12,5 mm. CLEANEO UFF redonda
X 09¢ 96209 3 D¢ 8/ 18 R acabado con pintura pldstica lisa
color a elegir por la DF  altura de 300 cm.
desde suelo terminado. y faja perimetral con
— 1594 placa de yeso laminado acabado con
) *\\ pintura pldstica lisa del mismo color.
3 A . 1 \
zona atencion a usuarios 90908 i bl 590
I o 19580 ;\‘\\‘ o e :*;(y‘ / /// \
SU 2040 m2 ‘ ‘ \r‘ / \\ | ‘ ‘ 1 falso techo registrable con perfil oculto 132,80 M2
! //j £ \ SA8 | finesse tipo knauf AMF THERMATEX Alpha HD
=y 26003 ‘u | Rty 0298 19 mm. 60x60 altura de 300 cm. desde suelo
[ ‘ﬁ’/ o \\ 2 Fo5od terminado y faja perimetral con placa de
\ \ 9¢ ‘,X,,,,/Z 00¢ [ ‘ }\ yeso laminado acabado con pintura
] 0090, 5050 \! ‘ [Fe2a8s £l / } Sl I pldstica lisa del mismo RAL.
peGetog 220558 WL aegsk ] 0% bt /63090 8o2ag/ )
“" (\ { A 3 ’ ‘ | ‘\\\g/;’ /r ‘ [ ‘ TS
\\ ‘ | i | J ! oo 8505054 = 2326000 falso techo registrable con perfil visto y placa 29 60 M2
$30909F \o9022/24 050505 SR AMF THERMATEX aquatic 60x60 altura desde '
1 890 0900 suelo terminado 240 cm. incluso parte
2 proporcional de faja con placa de yeso
despacho | zona de descanso despacho 2 laminado hidrofuga acabado con pintura
Su=17.40-m2 Su=18.50m2 Su=18.70-m2 plastica lisa.
—————————
-
I e el 100000000000 | AcABADOS LS
O
1. FELPUDO DE COCO EN ENTRADA, en el fondo se colocard pavimento cerdmico porceldnico para favorecer la
D D D Q limpieza. 12,60 m2
2. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVINGCERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT SOFT TEXTURED C2. 204,90 m2 + RODAPIE TIPO
ORAC DECOR $X181 HIGH LINE LACADO EN EL MISMO TONO QUE PAREDES.
L | alm / 3. LIMPIEZA Y PULIDO DE SUELO EXISTENTE DE TERRAZO INCLUSO EN ESCALERA. 32,50 M2
as€os , ,
g A 4. ADOQUIN DE HORMIGON TIPO BREINCO COLOR MEDITERRANEO TEGULA LIGHT COMBINANDO TRES MEDIDAS
n UCleO comu nico Ciones “‘U— 12.60 16X12-16X16-24X16 X 5 SOBRE SOLERA DE HORMIGON DE 10 CM. DE ESPESOR TOMADO CON MORTERO Y REJUNTADO
I RN CON ARENA CON LLANTA DE ACERO CORTEN EN SUS LIMITES. 57 m2
SuU=29.60 m2 vestibulo
: ] Sy AL O D) 5. GRAVA DE COLOR BLANCO PARA TERMINACION DE PATIO SOBRE MALLA GEOTEXTIL ANTI HIERBA. 128 M2
o) HFO. 29T Z
_|:| 6. CORTEZA DE PINO Y PLANTAS AROMATICAS Y VIVACES PARA JARDIN. 13 M2
j /\  ACABADOS PAREDES
[ 2 )
3 = 2 1. PAPEL VINILICO VESCOM SERIE NERO
ZS — — 2. ALICATADO BANOS HASTA ALTURA 120 CM. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVING CERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT HONED (35,00 M2)
P W N desde el alicatado hasta el falso techo se colocard doble placa de pladur hidrofuga para que no quede resalto entre el alicatado y el
D [ |j.J:. \ | / N D Q ) e D resto del paramento.
r b B 2 “3\\ N ji) 3. ALICATADO PIEZA 20X20 PRECORTE 10X10 EN COLOR A ELEGIR POR LA DF. (54,00 M2)
RN —
\ 1 [ [ .
\ / HH ‘ H . REVESTIMIENTO DE PARAMENTO VERTICAL MEDIANTE TARIMA DE MADERA DE ROBLE VETAPARKET ATELIER ROBLE FRANCES CRUDO
N4 ¢ )}
C |||T pleza - PYL 300 DE 190 MM. DE ANCHO 14/ 3 MM. DE GROSOR LARGOS VARIOS, BISELADO LATERAL, SELECCION STORIA (NUDO MEDIO) (121,00 M2)
Su=2.90 m@2
3 N/ L o
) 3
s J
) \ | | [ / N
= J =C ;,,J f=C |
— I T —
“ R ‘ /J N | | r -7 B
W] U ) Y 0 f--
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“ | | | | | 0
;s | | | (—1
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| \ | L
M SC”O in STO'OCJOneS acceso —1 — N P EJECUC'ON DE ADECUAC'ON DEI_ CENTRO DE
- y = — - —— p———— 1 I
Su=14.10 m2 Su=12.60 m2 2 = K A T SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
all \‘ \ \‘w |-
N ) { ) | s ) | ( T 1l 1
1 ) +-0,00 ) ) I | . EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA
C N . : R
O ] O 'O ‘O O i 0 N
O Pex 300 “ J c“‘ J | J | J | | ‘ CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO
L] \ 1 Il ) | N \ ) \ /
e e . S b LOS ARQUITECTOS,
3
dte- 10 sala de formagion
pdte.- 10% $U=58.00 M2 ]
Fdo.: LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
(O — 1
D D D l:l D D D PLANO DE: ESCALA:

- 0,20 FALSOS TECHOS Y ACABADOS PLANTA BAJA 1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:

a a PLANTA BAJA

SERVICIO RIOJANO DE SALUD FT-O2

MAYO 2025

Ortega y Gasset n°® 19, local 2. 26007-LOGRONQO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




LEYENDA DE FALSOS TECHOS

falso techo continuo de placa de yeso
laminado e:12,5 mm. CLEANEO UFF redonda
8/ 18 R acabado con pintura pldstica lisa
color a elegir por la DF  altura de 250 cm.
desde suelo tferminado. y faja perimetral con
placa de yeso laminado acabado con
pintura pldstica lisa del mismo color.

167,80 M2

71,90 M2

falso techo registrable con perfil oculto
finesse tipo knauf AMF THERMATEX Alpha HD
19 mm. 60x60 altura de 300 cm. desde suelo
terminado y faja perimetral con placa de
yeso laminado acabado con pintura
pldstica lisa del mismo RAL.

falso techo registrable con perfil visto y placa
AMF THERMATEX aquatic 60x60 altura desde
suelo terminado 240 cm. incluso parte
proporcional de faja con placa de yeso
laminado hidrofuga acabado con pintura
pléstica lisa.

12,40 M2

[] ACABADOS SUELOS

1. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVINGCERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT SOFT TEXTURED C2. 222,10 m2 + RODAPIE TIPO
ORAC DECOR $X181 HIGH LINE LACADO EN EL MISMO TONO QUE PAREDES.

2. LIMPIEZA Y PULIDO DE SUELO EXISTENTE DE TERRAZO INCLUSO EN ESCALERA. 30,00 M2

/\  ACABADOS PAREDES

1. PAPEL VINILICO VESCOM SERIE NERO

2. ALICATADO BAROS HASTA ALTURA 120 CM. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVING CERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT HONED (35,00 M2)
desde el alicatado hasta el falso techo se colocard doble placa de pladur hidrofuga para que no quede resalto entre el alicatado y el

resto del paramento.

3. ALICATADO PIEZA 20X20 PRECORTE 10X10 EN COLOR A ELEGIR POR LA DF. (48,00 M2)

CRUDO DE 190 MM. DE ANCHO 14/ 3 MM. DE GROSOR LARGOS VARIOS, BISELADO LATERAL,

REVESTIMIENTO DE PARAMENTO VERTICAL MEDIANTE TARIMA DE MADERA DE ROBLE VETAPARKET ATELIER ROBLE FRANCES
SELECCION STORIA (NUDO MEDIO) (40,00 M2)

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE

EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

"SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
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. a PLANTA PRIMERA

‘ CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO

LOS ARQUITECTOS,

Fdo.:  LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

PLANO DE:

FALSOS TECHOS Y ACABADOS PLANTA PRIMERA

ESCALA:

1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha:

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:

FT-03

MAYO 2025

Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




LEYENDA DE FALSOS TECHOS
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falso techo continuo de placa de yeso
laminado e:12,5 mm. CLEANEO UFF redonda
8/ 18 R acabado con pintura pldstica lisa
color a elegir porla DF  altura de 250 cm.
desde suelo terminado. y faja perimetral con
placa de yeso laminado acabado con
pintura pldstica lisa del mismo color.

169,70 M2

falso techo registrable con perfil oculto 65,40 M2

finesse fipo knauf AMF THERMATEX Alpha HD
19 mm. 60x60 altura de 300 cm. desde suelo
terminado y faja perimetral con placa de
yeso laminado acabado con pintura
pldstica lisa del mismo RAL.

falso techo registrable con perfil visto y placa
AMF THERMATEX aquatic 60x60 altura desde
suelo terminado 240 cm. incluso parte
proporcional de faja con placa de yeso
laminado hidrofuga acabado con pintura
pldastica lisa.

12,70 M2

[] ACABADOS SUELOS

1. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVINGCERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT SOFT TEXTURED C2. 217,80 m2 + RODAPIE TIPO
ORAC DECOR $X181 HIGH LINE LACADO EN EL MISMO TONO QUE PAREDES.

2. LIMPIEZA Y PULIDO DE SUELO EXISTENTE DE TERRAZO INCLUSO EN ESCALERA. 30,00 M2

/\  ACABADOS PAREDES

1. PAPEL VINILICO YESCOM SERIE NERO

2. ALICATADO BAROS HASTA ALTURA 120 CM. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVING CERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT HONED (30,00 M2)
desde el alicatado hasta el falso techo se colocard doble placa de pladur hidrofuga para que no quede resalto entre el adlicatado y el

resto del paramento.

REVESTIMIENTO DE PARAMENTO VERTICAL MEDIANTE TARIMA DE MADERA DE ROBLE VETAPARKET ATELIER ROBLE FRANCES
CRUDO DE 190 MM. DE ANCHO 14/ 3 MM. DE GROSOR LARGOS VARIOS, BISELADO LATERAL,  SELECCION STORIA (NUDO MEDIO) (48,50 M2)

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
"'SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

[ ]

o a PLANTA SEGUNDA

‘ CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO

LOS ARQUITECTOS,

Fdo.:  LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

PLANO DE:

FALSOS TECHOS Y ACABADOS PLANTA SEGUNDA

ESCALA:

1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha:

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:

FT-04

MAYO 2025

Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 -

Email: inar@inarsa.com




O — ] O
7 j\/\\ /‘ N - LEYENDA DE FALSOS TECHOS
\ “N \\ //\
consulta 1 O (/ | —
\ ~ /) /7 \
u=17.60 m2 S~ N/ 5 \
SU=17.60 N\ ()
| \ \f ) ‘ N
PYI_ 250 \\x B 4 C_‘R\ 169,90 M2
")\‘ falso techo continuo de placa de yeso
/) PYL 250 laminado e:13 mm. acabado con pinfura
I deSpOChO 1 E// pldstica lisa color a elegir por la DF altura de
‘,/ P "”"\ ;\ 250 cm. desde suelo terminado.
(| o 3 Su=20.90 m2 )
NO R )
3 — \ ‘ \‘ - falso techo registrable con perfil oculto 30,00 M2
) X\ finesse 1ipo knauf AMF THERMATEX Alpha HD
—— e o \ ) 19 mm. 60x40 altura de 300 cm. desde suelo
\ / - /) terminado y faja perimetral con placa de
\ | | ‘ . — yeso laminado acabado con pintura
\\ N &*J’*”’T\\‘ = pldstica lisa del mismo RAL.
N — —/ ‘ AT
= ‘ ‘ ‘f\/
L\yvl) 3 falso techo registrable con perfil visto y placa 5480 M2
_— —q AMF THERMATEX aquatic 60xé0 altura desde !
‘/ e \ suelo terminado 240 cm. incluso parte
\ ‘ | PYL 250 proporcional de faja con placa de yeso
— 1 L N\ laminado hidrofuga acabado con pintura
~ pléstica lisa.
sala de reunion
PYL 250 Su=41.20 m2 [] ACABADOS SUELOS
) B 1. PORCELANICO 60X120 TIPO LIVINGCERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT SOFT TEXTURED C2. 12,00 m2
\ ‘ ; 2. LIMPIEZA Y PULIDO DE SUELO EXISTENTE DE TERRAZO INCLUSO EN ESCALERA. 30,00 M2
1 nucleo comunicdciones  |[ ] ’6‘ } } | ] 3. SUELO EXISTENTE
Su=30.00 m2 8 H | 5
. - = I — - - — /\  ACABADOS PAREDES
— Ll , \ ‘ \ /{;;7 —
| | 1 | | “‘*\\,, —‘7 1. ALICATADO BANOS HASTA ALTURA 120 CM. PORCELANICO 60X 120 TIPO LIVING CERAMICS VERSO CROSS CUT LIGHT HONED (35,00 M2)
QSG (ON \|! \ \ — desde el alicatado hasta el falso techo se colocard doble placa de pladur hidrofuga para que no quede resalto entre el alicatado y el
SU_ TT7.80 mz“ | | E resto del paramento.
— u T . SRS /
/ \ L J ‘ 1 El resto de paredes se mantendrd el acabado existente pintando las superficies acabadas con pintura.
vesfibulo 5 distribuidof NI e
Su=18.50m2 Su=24.50 m?2 —E | - — 1 |
. 9 m
1 1
~ 3 ‘ I : y — N\
[ ] R ——— ] L() | | ]
0 = E O \ _ //
consulta 3
ﬁ Su=21.30 m2
_ -
y —— \\ N B
. . L))
I 3
3 =" — 0 .
PYL 250 H e L)) g ho 2 PYL o \ ‘ |
' () ) espacho 250 L
acceso a cubierta \ | et = SU=13.70 M2 P ——
— 7 \ =1o. T
Su=5.00 m2 consulta 5 PYL p [l (
_ 250 b | U\ |
— Su=11.60 m2 o Y 3 TN PYL 250 D — . .
@ N\ consulta 2 P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
— ( | TN N
| M) 3 S PYL 250 /r [N () 5 Su=22.40 m2 "SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
| U U U U
. — PYL e — EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"
[ ‘ ltq 4 ) 7N , -
/L{V:: b — consulia \_ ( \ ‘ CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO
; ) SU=16.20 m2 VAN T~_ \ 2\
Y /NN SN N O\ LOS ARQUITECTOS,
— — \‘ P LA \ A\
) / / ,{/ {i\ “ // // \
B ) Fdo.: LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.:  JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
|| [ ] [ ] [ ] ] ] o —

4. a4 PLANTA TERCERA

FALSOS TECHOS Y ACABADOS PLANTA TERCERA

1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha:

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°;

FT-05

MAYO 2025

Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




LEYENDA DE FONTANERIA

LB Lavabo

WC Inodoro

DCH Ducha

VE Vertedero

D D D FR Fregadero

Red de agua fria

. )
RN
LI J
“ e “
[ &

WC

777777 Red de agua caliente

ventilador con ]
recuperador de calor {’F Toma de agua fria
suspendido del techo

{%ii‘* Toma de agua caliente

Contador de agua potable ( uno por usuario )

cuarto de limpieza _ B Llave de corte
Su=28.80 m2

Notas:
En cada estancia donde se vaya a usar el agua potable,
existird una llave de corte, tanto para el agua fria como

para el A.C.S.

En cada toma de agua potable de cada aparato sanitario
nconred s PASO-2 se colocard una llave de corte

H*’§G£2.eo m?2

vestuarios 1 vestuarios 27
Su=10.80 m2 Su=10.80 m2

@25 @25

R —

— g Conect
existents

|
|
|
I
|
I
|
I
|
I
|
T
I
e S

oseor4
Su=3.60 m2

almacén 3

Su=7.20 m2 LEYENDA DE FONTANERIA

DUCHAS

2 Platos de ducha de porcelana cuadrado de 70x70 modelo tipo Italia de Roca

INODOROS

\/eSTIIbU|O pdaso 4 5 inodoros suspendidos fipo Dura Style 370x540 mm
Su=14.70 m2 M Su=6.10 m2 5 inodoros suspendidos tipo Dura Style Vital 370x700 mm

nucleo comunicaciones
Su=22.10 m2

LAVABOS

5 lavabos tipo Dura Style Vital Med. con maneta gerontoldgica

14 lavabos tipo Architec empotrados @ 40 mm - empotrados en encimera de lavabo
nl 1 de acabado tipo living ceramics Verso Cross Cut Light Honey

4 lavabos tpo Happy D.2 600x505 mdas pedestal C-Code 170x190

D [j D GRIFO DE LAVABO

19 griferia mezclador monomando de lavabo tipo B.2 de Duravit acabado en negro

PAso 3

Su=4.20 m2 GRIFO DE DUCHA
2 Kit de ducha tipo Plenum de Roca

Q VERTEDERO

1 Vertedero tipo Garda de Roca

e mAaquinas \\,f’/ almacén 1 almacén 2
40 m2 ’/\\ Su=13.30 m2 Su=22.30 m2

sala d
Su=15

"SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

antiguo depdsito de gasoleo

Su=11.50 m2 | CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRORO

LOS ARQUITECTOS,

| . P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE

Montante retorno @ 20
Montante agua caliente @ 40 | ————— -

acometida

Fdo.: LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

Montante agua fria @ 40

D D D D PLANO DE: ESCALA:
FONTANERIA PLANTA SOTANO 1:50

] L

Acometida de agua a contador en
planta baja

gas/aguafsaneamiento

PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:

A a4 pANTA SOTANO

SERVICIO RIOJANO DE SALUD IF-O1

MAYQO 2025

Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




patio instalaciones
Su=50.60 m2

;“‘ \K LEYENDA DE FONTANERIA
patio esparcimiento /

SU=148.40 m?2
‘w %\ LB Lavabo

%\K WC Inodoro
AR %\K DCH Ducha

VE Vertedero
I:l D O o D D N | N D - [ FR Fregadero
h%l LB r%bl LB R Red de agua fria
?z‘ - — (; \\\‘ ,.,‘ TN >
% r//\\\ 72BN\ J/},f’ \ % (N /\\) ****** Red de agua caliente
AN /’\ /) e | \\ /\ '/
\ S N/ / N N - ,
i @25\\' 4 [ \ 3@25 N \\} 4 L Toma de agua fria
Il 8 — ‘ 7\ /|~ ) ! N\ J s
M : =) NN ‘ . NN\ 4= Toma de agua caliente
\ | ) b YA FR (1 /] ! (! . )
W Ry RN RN e \\ /| \ N Q)
o= - } \¥/ o // ‘ \\»74// } \ = N Contador de agua potable ( uno por usuario )
I | R |
| | |
= | | | () Liave de corte
| P2 N |
zona atencién a usuarios i o | (o | N
= [0 ! LU ! )
o \—/ | ‘ | ) Notas:
“ v A —————— \T**i**/*** -1 ] H‘ En cada estancia donde se vaya a usar el agua potable,
L] — . | O‘ = HH\’: m S | ‘J existird una llave de corte, tanto para el agua fria como
T = o ) - (] o para el ACS.
=" — A N B ] 4: - En cada foma de agua potable de cada aparato sanitario
despacho 1 zona de descanso despacho 2 se colocard una llave de corte
Su=17.40 m2 Su=18.50 m2 | Su=18.70 m2
| |
R ] ,,,,,,,,,,,,, MMMMMJJ},_ _ _ ‘
| © izeNX} | LEYENDA DE FONTANERIA
[ (] [ O | Es O
‘ S LB
S < | P N L
. - ~ ) | W DUCHAS
} H \ / /( \ \Ng ET 2 Platos de ducha de porcelana cuadrado de 70x70 modelo tipo Italia de Roca
i | aseos ' | e P P
nucleo comunicaciones . | Su=12.60 m2$ @25 | } INODOROS
Su=29.60 m?2 Vei“bU'O ‘E**** o ***\*\*f T 7;/777\} ___ ya 5 ?nodoros suspend?dos f?po Dura Style 3?0x540 mm
SU—4520 m2 } _|:| I M AN e [ 5 inodoros suspendidos tipo Dura Style Vital 370x700 mm
| — | — —
i jjﬁ LAVABOS
**************************************** q |
il } } } & 25 5 lavabos tipo Dura Style Vital Med. con maneta gerontoldgica
] I I I 14 lavabos tipo Architec empotrados @ 40 mm - empotrados en encimera de lavabo
o } } } de acabado tipo living ceramics Verso Cross Cut Light Honey
N } } } I Q 4 lavabos tpo Happy D.2 600x505 mdas pedestal C-Code 170x190
[ ] ian— 7 | L] O | ﬂ | - | GRIFO DELAVABO
, 4 N \# 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 T F | 19 griferia mezclador monomando de lavabo tfipo B.2 de Duravit acabado en negro
( \ O 0
c lim iG?C?S \\»—— /] } — | | - Montante retorno @ 20 GRIFO DE DUCHA
: P } Montante agua caliente @ 40 2 Kit de ducha tipo Plenum de Roca
Su=2.90 m2 } Montante agua fria @ 40
VE / | VERTEDERO
= £ N / } — “,‘;ﬁ — #7 ' 1 Vertedero tipo Garda de Roca
=== } - L l - L ( . L l - L \‘\‘ _ L
RNy } Sellly Sl - | b=
|
| - e . S -
1 . L H - L i — L | - L i — L
— | il e J ‘el ey e
TELEFONICA | o - - o o
| I S TS = EF [— \\“\\
| | 7 | P S | S| ) : :
. . - Sl = b= | fe=-_| " J \—
. aloinstalaciones scceso | P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
Su=14.10 m2 Su=12.60 m2 | f J f J R f J i J "SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
o l I \ —h I — I Tt~
] 6 +0,00 | L) L) L) L] L) T EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"
o \
O ‘ 0 0 ) 0 ) 0 CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO
o O i “ [ l ‘:“ [ L ““ [ L ‘:“ [ L ““ [ L ‘
| Sty b= | b= b= | b= LOS ARQUITECTOS,
|
\
B | sala de formacion
‘Cﬁ G pdte.- 10% } Su=58.00 m?2
—| e - Fdo.: LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.: JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
o I} Q
D D E/ D :l D D D PLANO DE: ESCALA:
“O.20 FONTANERIA PLANTA BAJA 1:50
a o PLANTA BAJA PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Sere, Grupo, Subgrupo, N
SERVICIO RIOJANO DE SALUD IF-O2
MAYO 2025

Ortega y Gasset n°© 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




LEYENDA DE FONTANERIA

LB Lavabo
WC Inodoro
DCH Ducha

VE Vertedero
FR Fregadero

O O [©)
\\\ ) // a\\ \\ ‘;\\‘ / ‘ \\\ /
) _ D D p / \\ - - I P S
’ / / J N\ “/ ) \\\ ‘ ‘/ \ \\1\
\ ‘ \\ ‘//// ‘
; E \ ‘ I ‘
/ \‘\ / “/ ~
\ ‘ sala de grupo 1 a N sala de grupo 2 ‘
N Su=38.20 m2 ‘, ) Su=37.30 m2 \
D N 7 S -
S 7 \\\‘ T T \
EEEEEE | | | |
[] [ ] L almaceén 1 [] Q _Dig
Su=3.60 m2 ! - !
| Qseos Nl
nicleo comunicaciones /3U=12.40 m21%
= ! RN 2
Su=30.00 m2 | distribuidor | —|] i -
i Su=34.90 m2 i — :
i } c$ P
|
| | |
T i | @25
~ \ e - -
almacén 2 \ ! B
— _ Montante retorno @ 20 ‘ _Di } LB NG
D r — DDDDDSU_34O m2 D e Q ,,,,,, Montante qug_CQUEDLeQAlO,,L’i: | PY
DDDDDDDD } Montante agua fria @ 40 O L ~F
’T ””””””” TO00000nonannnny —— [ —H |
) N zona de espera de grupos e RN
\\ Su=19.10m2 [/~ ‘u‘
N N/ ( ~ Y | ‘/ - ~ \ L/, "
) ) h | o sala de grupo 3
| o =l Su=39.40 m2 |
) 3
i :
despacho 1 e despacho?2 -
Su=15.70 m2 B | | ~Su=18.10 m2 0 (
e\ U e\ e | i\ |
[ 1) [/ t“\ I | ‘\“ | _— \
VY ) | | U U S
B — B ! \ E— Y
| | / B :
| | /"\j‘ . “
— @25 i 225 — PR \ N /
N N ‘ 0 I I N SN TN TN
1‘4‘ R ‘},‘7 in -+ } [}\{ "') “‘\ ,,,“ \ ;; ~ ,“ I \H ‘< p \‘\‘
- LB ‘:% — N, AN / NN ) / ‘ /
P +§ \ T . _ / \ - / » ]
S D B ” N
g - - -
@]

Red de agua fria

Red de agua caliente

Toma de agua fria

Toma de agua caliente

Contador de agua potable ( uno por usuario )
(] Liave de corte
Notas:

En cada estancia donde se vaya a usar el agua potable,
existird una llave de corte, tanto para el agua fria como
para el A.C.S.

En cada toma de agua potable de cada aparato sanitario
se colocard una llave de corte

LEYENDA DE FONTANERIA

DUCHAS

2 Platos de ducha de porcelana cuadrado de 70x70 modelo fipo ltalia de Roca

INODOROS

5 inodoros suspendidos tipo Dura Style 370x540 mm
5 inodoros suspendidos tipo Dura Style Vital 370x700 mm

LAVABOS

5 lavabos tipo Dura Style Vital Med. con maneta gerontoldgica

14 lavabos tipo Architec empotrados @ 40 mm - empotrados en encimera de lavabo
de acabado tipo living ceramics Verso Cross Cut Light Honey

4 lavabos tpo Happy D.2 600x505 mdas pedestal C-Code 170x190

GRIFO DE LAVABO

19 griferia mezclador monomando de lavabo tipo B.2 de Duravit acabado en negro

GRIFO DE DUCHA

2 Kit de ducha tipo Plenum de Roca

VERTEDERO

1 Vertedero tipo Garda de Roca

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE

"SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO

EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO

[ ]

a4 a PLANTA PRIMERA

LOS ARQUITECTQOS,

Fdo.. LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.: JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

PLANO DE: ESCALA:
FONTANERIA PLANTA PRIMERA 1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N

SERVICIO RIOJANO DE SALUD

IF-03

MAYQO 2025

Ortega y Gasset n°® 19, local 2. 26007-LOGRONQO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




LEYENDA DE FONTANERIA

LB Lavabo
wC Inodoro
DCH Ducha
VE Vertedero
- - FR Fregadero
— o S ]
LB V@v LB T o ‘ Red de agua fria
f \ ) .
> < N ~ % do |t Red de agua caliente
! T = — LB r 5
| | / / X\\‘ ( P ;
| » | H\ )) = {—F Toma de agua fria
| o 7 | \\ _— . // Q,E;
L | Ve N7 | o — T - .
7 \ 225 e \ @25 | 7 ) } {7* Toma de agua caliente
| | } (1 |
| N | \\: _ /) : ) }
| AN ZARN | — = 225 | Contador de agua potable ( uno por usuario )
[ 1 / ) N L \
LA \ BN (( Y) !
| \ \ X / /) [
} | n \ g | | N — | i Liave de corte
| ) ~ N . ‘ | |
| ‘\\\» a ,:// 2 /,/7/7 pd N — . / | |
§ T consulta 1 consulta 2 T }
~ Lo Su=16.60m2 - . —— Su=21.10m2 - |
, | | , - } Notas:
= | | L } En cada estancia donde se vaya a usar el agua potable,
. s.esperal | | s.espera 2 — | existird una llave de corte, tanto para el agua fria como
L] o Su=S.80m2 | | Su=630m2 sala de descanso i para el A.CS.
\\_| | | ‘: ) Su=26.80 m2 \
EESS | | \ } En cada toma de agua potable de cada aparato sanitario
\ | | ] ! se colocard una llave de corte
’ ! ! |
\ \ yy— |
I | | — | ] |
\\\ o | | \ S/ | ,
- — | | — - | LEYENDA DE FONTANERIA
u T O » O »
| | |
= HHHHHHHHHHHHHHHHHHHH;HHHH | = DUCHAS
} } } 2 Platos de ducha de porcelana cuadrado de 70x70 modelo tipo Italia de Roca
| | |
| |
nucleo comunicaciones — | | i P INODOROS
Su=30.00 m?2 } o | } 5 inodoros suspendidos tipo Dura Style 370x540 mm
} dlSTfIbUl‘t or | [ 5 inodoros suspendidos tipo Dura Style Vital 370x700 mm
Su=35.40 m2 | |
L ; @20 LN LAVABOS
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, I e N
1 1 : ‘ 5 lavabos tipo Dura Style Vital Med. con maneta gerontoldgica
} } OSGO$ I\ | 14 lavabos tipo Architec empotrados @ 40 mm - empotrados en encimera de lavabo
‘ ‘ de acabado tipo living ceramics Verso Cross Cut Light Honey
ponoooooooooooooonnnppont } ‘ Su 4lavabos tpo Happy D.2 600x505 mds pedestal C-Code 170x190
| |
D ] F—— | ﬂ ! D ! () GRIFO DE LAVABO
. = o } } . Montante retorno @ 20 19 orifer ad do de | bo 1o B.2 de D " bad
/ — ] } } e — \\1“ Montante agua calientel@ grireria mezclaaor monomando de Iavapo 1po b. € Duravit acapado en negro
% - } } B - ~ ‘ /‘ ) Montante agua fria @ 40 GRIFO DE DUCHA
7/ } } fi . 2 Kit de ducha tipo Plenum de Roca
A | | @ N /N VERTEDERO
3\ / R ; Cl . N/ NIV N ’ 1 Vertedero tipo Garda de Roca
(| NG . » S | | N . - e ‘ \ \ / / }
\ ‘ N | | . ‘ w‘ AN o S/ N e
| s.espera 3 | | s.espera 4 o/ sala de grupo 4 P—
Su=5.40 m2 | | Su=6.30 m2 SuU=33.50 m?2 [
: | | s )
: | s )
despacho T consultad - I consulta4 T
SU=15.10 m2 o su=l640m2 Sus16.40m2 —— ~C
\ [ N\ VN e | TN
— | I ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | “ N - -
] IRy, ) ) P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
- ‘ . N T/ 7
N ‘ | | - "SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
)\ \‘\‘ ‘ ! ‘\\ ! -
o ey | ) | EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"
(( @25 || | @2 "/ 0¥ )
N | } ' . | — } f Y, | CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO
N~ | | / ‘ / N “ N\ | \_ S
‘ ‘ ‘ “ | TN T — LOS ARQUITECTOS,
;%? E | “ “‘ ‘ | i" fr’/: : N\ » )
B ~ \— " LN —F N S OO
[N N — — L +%4 “‘\ N ] ‘\ ~__ 7 ), Va,
gaco | IR 18| [} " :
- - e - - Fdo.: LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.: JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ
D D D D ’—‘ D D PLANO DE: ESCALA

FONTANERIA PLANTA SEGUNDA 1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:

o a PLANTA SEGUNDA

SERVICIO RIOJANO DE SALUD IF-04

MAYO 2025
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LEYENDA DE FONTANERIA

LB Lavabo

WC Inodoro

DCH Ducha

VE Vertedero

D I—I D D D D D FR Fregadero

28 R Red de agua fria

777777 Red de agua caliente

@ 4 Toma de agua fria

~ 44 Toma de agua caliente

consulta 1
Su=17.60 m2

@ 25 [ ‘\" 'r,‘ \
”\7 J)‘ Contador de agua potable ( uno por usuario )
despacho 1 P .

Su=20.90 m2 H/ \“ F=4 Llave de corte
)

o= ' Notas:

En cada estancia donde se vaya a usar el agua potable,
p—y existird una llave de corte, tanto para el agua fria como
para el A.C.S.

[
Jo
5
)

N En cada toma de agua potable de cada aparato sanitario
se colocard una llave de corte

sala de reunidn
Su=41.20 m2

LEYENDA DE FONTANERIA

H} nucleo comunicaciones [j

Su=30.00 m2

DUCHAS

2 Platos de ducha de porcelana cuadrado de 70x70 modelo tipo Italia de Roca

INODOROS

5 inodoros suspendidos tipo Dura Style 370x540 mm

vestibulo distribuidor
Su=18.50 m2 Su=24.50 m2
I

5 inodoros suspendidos tipo Dura Style Vital 370x700 mm

LAVABOS

5 lavabos tipo Dura Style Vital Med. con maneta gerontoldgica

,,,,,,,,,,,,,,,,, e ] 14 lavabos tipo Architec empotrados @ 40 mm - empotrados en encimera de lavabo
de acabado tipo living ceramics Verso Cross Cut Light Honey

4 lavabos tpo Happy D.2 600x505 mdas pedestal C-Code 170x190

Montante retorno @ 20

GRIFO DE LAVABO

T

I

|

I

|

} Montante agua caliente @ 40
———— Montante agua fria @ 40

19 griferia mezclador monomando de lavabo tipo B.2 de Duravit acabado en negro

consulta 3
Su=21.30 m2

GRIFO DE DUCHA

2 Kit de ducha tipo Plenum de Roca

VERTEDERO

1 Vertedero tipo Garda de Roca

[T ( ‘

despacho 2

acceso a cubierta SU=13.70 M2 J’//(;;;\ —3

Su=5.00 m2 consulta 5 7

Su=11.60 m2
I

consulta 2 P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
G\ SU=22.40 M2 "'SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
VR I VI EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

@25

consulta 4 CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRORO

H‘ \ @25
W h —

Su=16.20 m2

) . /)N —" 7\ LOS ARQUITECTOS,

Fdo.:  LUIS DE MIGUEL NAJARRO Fdo.. JOSE CARLOS PALMER MARTINEZ

[ N [ N N n

FONTANERIA PLANTA TERCERA 1:50

PROMOTOR: Modifica a: De fecha: PLANO Serie, Grupo, Subgrupo, N°:
a4 PLANTA TERCERA adifica a 6 fecha

SERVICIO RIOJANO DE SALUD IF-05
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Ortega y Gasset n° 19, local 2. 26007-LOGRONO. Tfno.: 941 224 554 - Fax: 941 202 979 - Email: inar@inarsa.com




almacén 3
Su=7.20 m2

nucleo comunicaciones

Su=22.10 m2

DCH WC

ventilador con
recuperador de calor
suspendido del techo

]

a4 p| ANTA SOTANO

7\ @125 | @125 —
o B V LB cuarto de limpieza
i Su=28.80 m2
T
‘ e | | B
vesfuarios 1 | ~vestuarios 2
Su=10.80 m2\ Su=10.80 m2
\ Su=2.30 m2 N ) Su=2.30 m2
‘\ J‘ : N aseo o Sanelami (I:WI €o 4
i o susssom2y ETTSU=3.60 m2
| \\\\\l |
L |
|| |
| Arqueta
; existente
Arqueta ~vestibulo paso 4
existente Su=14.70 m2 Su=6.10 m2
[ [
pPaso 3
|| Su=4.20 m2
TN E— —
Arqueta de bombeo existente, ‘
se colocardn nuevas bombas ‘
Y /‘/
sala de mdaquinas ] almacén 1 almacén 2
Su=15.40 m2 \ Su=13.30 m2 Su=22.30 m2
[l

anfiguo depdsito de gasoleo
Su=11.50 m2

pPaso 2

LEYENDA DE SANEAMIENTO

LB Lavabo @ 40
wC Inodoro @110
DCH Ducha © 50
VE Vertedero @110
FR Fregadero @ 40

NOTA.- Todas las bajantes fecales se ventilardn a cubierta.
La bajantes pluviales son las existentes en el edificio actual, se comprobard
su estado y se procederd a su limpiaza y mantenimiento

P. EJECUCION DE ADECUACION DEL CENTRO DE
'SALUD RODRIGUEZ PATERNA" PARA TRANSFORMARLO
EN SEDE DEL PROYECTO "CONECTA"

CALLE RODRIGUEZ PATERNA N° 23, LOGRONO
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